ZAKRES OPRACOWANIA~

wypust 1-faz. zasilanie went. wywiewnego

wypust 1-faz. zasilanie szafy FD

wypust 1-faz. zasilanie centrali SSNiW
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0.1 SZATNIA

Istnigjgca TB do likwidacji
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0.4 POM. BIUROWE

wypust 1-faz. zasilanie nagrzewnicy elektrycznej

wypust 1-faz. zasilanie wentylatora nawiewnego

wypust 1-faz. zasilanie jednostki zewn. klimatyzacji

wypust 1-faz. zasilanie jednostki zewn. klimatyzacji
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wypust 1-faz. zasilanie podgrzewacza c.w.u.

POM. MAGAZ YNOWE

Istnigjace obwody oswietlenia i gniazd
nalezy przechwycic i zasilic z nowej TB

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

0.1 SZATNIA 17,40 m2
0.2 POM. SOCJALNE 13,85 m2
03 WC 5,03 m2
0.4 POM. BIUROWE 21,77 m2
05 KOMUNIKACJA 6,44 m2
0.6 WC 3,10 m2
0.7 POM. BIUROWE 7,85 m2
SUMA POWIERZCHNI PARTERU: 150,88 m2

0.5 KOMUNIKACJA
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PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY nr 1 :
3 x GN. DATA 230V + 2 x GN. OGOLNE 230V

+2 x GN. RJ 45 kat. 5e,
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PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY nr 2 :

X3  krotno$c

er wypust 1-faz.

2 x GN. OGOLNE 230V + 2 x GN. RJ 45 kat. 5e,
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ZESPOL PROJEKTOWY:

tech. elektryk Aleksander Gérak
upr.25/NS/75

MGR INZ. WOJCIECH WIECEK
UPR. 1365/U/98

tech. Ryszard Ogorzelski
upr.UAN.1-8340/A-26/90

NAZWA PRZEBUDOWA | ADAPTACJA POMIESZCZEN MYJNI
INWESTYCJI |SAMOCHODOWEJ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA _uog_mmNONmZ_> BIUROWE
LOKALIZACJA |dz. nr 25/1 obr. 73, ul. Sniadeckich, Nowy Sgcz
INWESTOR  |POCZTA POLSKA S.A., PION INFRASTRUKTURY
OBSZAR OPERACYJNY DS. NIERUCHOMOSCI W KRAKOWIE
ul. PROKOCIMSKA 6, 30-900 KRAKOW
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TEMAT i
RYSUNKU INSTALACJA GNIAZD - RZUT
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
06.2018 1:50 3/E

ul gniazdo wtykowe ogdine




