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P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :  Zakup usługi wydruku w obiektach Poczty Polskiej S.A.

Obiekt :  Urząd Pocztowy Jarocin

Adres :  63-200 Aleje Niepodległości 13

Roboty instalacyjne elektryczne, sieć komputerowa LAN

Inwestor : Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu,
63-943 Poznań, ul. Głogowska 17

Opracował :  .                    Data : 2016-01-12
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Roboty instalacyjne elektryczne, sieć komputerowa LAN 
Budowa :  Zakup usługi wydruku w obiektach Poczty Polskiej S.A. 

Obiekt :  Urząd Pocztowy Jarocin 
Adres :  63-200 Aleje Niepodległości 13

 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

Urząd Pocztowy w Jarocinie  Wlkp. Aleje Niepodległości 13

1. 2  punkty  logiczn PEL (1 PEL=3x230V DATA, 2xRJ45  montaŜ w puszce natynkowej typu OBUK )
1. KNR  508-0309-04-00  WACETOB Warszawa 6,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

MontaŜ na gotowym podłoŜu gniazd wtyczkowych n/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 przykręcanych

2-bieg.16A, 250V DATA

2. AT-28 0109-03  2,000 szt

MontaŜ gniazda abonenckiego ( uŜytkownika ) - gniazdo kanałowe

3. AT-28 0109-05  4,000 szt

MontaŜ modułu RJ 45 w gnieździe

4. AT-28 0121-01  4,000 szt

MontaŜ kabla krosowego w gnieździe abonenckim

5. AT-28 0121-02  4,000 szt

MontaŜ kabla krosowego w  szafie dystrybucyjnej

2. Okablowanie sieci komp. LAN, pomiary
6. KNR  508-0115-02-00  WACETOB Warszawa 45,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

MontaŜ kanałów instalacyjnych z PVC o szerokości podstawy do 60 mm, do podłoŜa: inne niŜ betonowe

7. AT-28 0103-01  10,000 10m

Okablowanie strukturalne  układane w korytkach kablowych

8. AT-28 0108-01  8,000 szt

MontaŜ na skrętce 4-parowej modułu RJ45 - moduł nieekranowany

9. AT-28 0113-04  2,000 szt

Przygotowanie i załoŜenie etykiety opisowej

10. AT-28 0120-01  1,000 pomiar

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych  - pierwsza linia

11. AT-28 0120-02  3,000 pomiar

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych  - kaŜda następna linia

3. Instalacja elektryczna
12. KNR  508-0115-02-00  WACETOB Warszawa 28,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

MontaŜ kanałów instalacyjnych z PVC o szerokości podstawy do 60 mm, do podłoŜa: inne niŜ betonowe

13. KNR  508-0226-02-00  WACETOB Warszawa 85,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie przewodów kabelkowych w gotowych listwach lub kanałach instalacyjnych, o łącznym przekroju Ŝył: ponad

7,5 do 12,5 mm2

14. KNR  508-0407-04-00  WACETOB Warszawa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

MontaŜ w rozdzielnicach  osprzętu modułowego: wyłącznik róŜnicowoprądowy.1-bieg.

15. KNR  508-0407-01-00  WACETOB Warszawa 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

MontaŜ w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

16. KNR  508-0901-01-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych     - pomiar pierwszy

17. KNR  508-0901-02-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych     - pomiar kaŜdy następny

18. KNR  508-0902-01-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

19. KNR  508-0902-02-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - następny

20. KNR  508-0902-01-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
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21. KNR  508-0902-02-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - następny

22. KNR  508-0902-03-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy

23. KNR  508-0902-04-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia - następny

24. KNR  508-0902-06-00  WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika róŜnicowoprądowego

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 
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NAKŁADY   RMS
 Str: 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

Materiały

 1. Etykieta opisowa   2,00000 szt

 2. Kabel krosowy 1 m.   4,00000 szt

 3. Kabel krosowy 3 m.   4,00000 szt

 4. Moduł RJ 45 do gniazda kanalowego   4,00000 szt

 5. Przewód kabelkowy miedz. UTP 4x2x0,5 kat. 5e   100,00000 m

 6. 7512299 Wyłącznik nadprądowy,serii S190 B10   2,00000 szt

 7. 7513199 Wyłącznik róŜnicowoprądowy P 304 16A 30 mA   1,00000 szt

 8. 7530099 Gniazda wtyczkowe n/t izolacyjne 2 biegun. DATA   6,12000 szt

 9. 7531181 Gniazdo kanałowe RJ 45 kat. 5e kpl.- podwójne   2,00000 szt

 10. 7583599 Kanały elektroinstalacyjne z PVC 25x16   75,92000 m

 11. 7583699 Osprzęt do kanałów inst.produkcji kraj.PVC   49,64000 szt

 12. 7959999 Przewody elektroenergetyczny YDY 3x2,5 mm2  450/750V   88,40000 m

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


